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Fugen in schwimmenden Calciumsulfatestrichen

Sachlage

Calciumsulfatfliessestriche CAF und Calciumsulfatestriche CA zeichnen sich besonders durch
ihr nahezu raumstabiles Verhalten wahrend des Abbinde- und Trocknungsprozesses aus. Da-
durch ist eine grossflachige Verlegung mdglich.

Bei Fussbodenheizung sind aufgrund der Verformungen durch Trockenschwinden und Tem-
peraturausdehnung Fugen notwendig. Fugen sind aber nicht nur zur Verhinderung von Span-
nungsrissen erforderlich, sondern werden auch aus Schallschutzgriinden eingebaut.
Fugenarten

Es wird zwischen den folgenden Fugenarten und Ausfiihrungen unterschieden:

Bauwerksfuge

Die Bauwerksfuge trennt tragende Bauteile oder Gebdudeteile.
Die Bauwerksfuge ist ohne Ausnahme in den Estrich als Bewegungsfuge zu Gbernehmen.

Bewegungsfuge

Bewegungs- und Ausdehnungsflexibilitat
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Bewegungsfugen missen in allen Belagsarten an
B e o ., o800 0% derselben Stelle ibernommen werden.

Fuge durch die ganze Estrichschicht mit eingelegtem Ddmmstreifen oder mit einer Einlage, die
eine allseitige Bewegung der durch die Fuge abgetrennten Felder zulassen.

Die Bewegungsfuge muss Uiber den ganzen Estrichquerschnitt wirksam sein. Die Mindestbrei-
te muss 8 mm betragen. Bewegungsfugen mit eingelegtem Dammstreifen verhindern auch die
Ubertragung von Schall.
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Rand- oder Anschlussfuge
Fuge zwischen dem Estrich und den angrenzenden Bauteilen, z.B. Anschliisse an Wénde,
Tiirzargen, Rohre, Séulen usw.

Der Randstreifen wird erst nach dem
Verlegen des Belags abgeschnitten.
e Zwischen dem Be|ag und angrenzen-
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Randfugen werden durch einen Randstreifen mit einer Mindestdicke von 8 mm ausgebildet.
Sie trennen Estrich und Bodenbelag von der Wand und aufgehenden Bauteilen, gewahrleisten
die Bewegungsfreiheit des Estrichs und des Bodenbelags und verhindern eine Schalllibertra-
gung. Bei grossen fugenlosen Fldchen (z.B. Turnhallen) ist ein doppelter Randstreifen not-
wendig. Klammern zur Befestigung der Randstreifen dirfen nicht unterhalb der Estrichoberfla-
che angebracht werden. Bei vorspringenden Ecken darf der Randstreifen nicht verengt sein.

Stellstreifen bei Aussenecke Stellstreifen bei Innenecke

Eine korrekte Ausbildung der Randfuge ist fiir den Schallschutz und fir die thermische Aus-
dehnung sehr wichtig. Der Randstreifen darf erst nach dem Verlegen des Bodenbelags abge-
schnitten werden.

Schwindfuge oder eingeschnittene Fuge

Bewegungs- und Ausdehnungsflexibilitat

Fuge (ber einen Teil des Estrichquerschnitts, die eine
Sollbruchstelle anstelle von unregelméssigen Schwind-
AT AR IR AT T ARRXX I IRR XA EETARAOAIXIARX AN, rissen qarstel/t oder. zur Aufnahme von L&ngenénde-
rungen infolge Schwindens bestimmt ist.

Aufgrund des sehr geringen Trockenschwindens sind in Calciumsulfatestrichen tblicherweise
keine Schwindfugen erforderlich. Wenn elastische Belage oder Parkett vorgesehen sind, ist zu
klaren, ob in Calciumsulfatfliessestrichen Schwindfugen durch Einfrasen mdéglichst Gber 1/3
der Estrichdicke angebracht werden kénnen.
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Die Schwindfugen werden vor dem Verle-

e —— ow=  gen des Belags kraftschliissig geschlos-
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sen. Bei Calciumsulfatestrichen werden
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gezogen.

Planung von Fugen

Unbeheizte Estrichkonstruktionen

Unbeheizte Estrichflachen aus Calciumsulfat werden in der Regel fugenfrei hergestellt.
Bei Tur6ffnungen oder dhnlichen Verengungen werden Fugen empfohlen.

Zur Unterbrechung der Schalllédngsleitung kénnen Fugen erforderlich sein.

Bei starker Sonneneinstrahlung Uber grosse Fensterflachen werden die gleichen maximalen
Feldergrossen wie bei beheizten Konstruktionen empfohlen.

Die Lage der Fugen ist vom Planer festzulegen.

Beheizte Estrichkonstruktionen
Die Planung der Fugen muss vor der Einteilung der Heizregister durch den Planer erfolgen.

Beheizte Teilflachen missen grundsétzlich von unbeheizten Teilflachen durch eine Bewe-
gungsfuge getrennt werden.

Bei Tirdurchgadngen oder ahnlichen Verengungen sind grundsétzlich Bewegungsfugen aus-
zubilden.

Fur die Feldgréssen von beheizten Calciumsulfatestrichen gelten folgende Richtwerte:
- Seitenlange max. 8 m
- Seitenverhaltnis max. 1,5 : 1

Fur elastische und rissunempfindliche Belage sind grossere Seitenldngen erlaubt.

Heizleitungen, die die Bewegungsfuge kreuzen, sind in geeigneter Weise mit wenigstens
300 mm langen Rohrhilsen zu schitzen.

Bewegungsfuge

Empfehlung Fugen in schwimmenden Calciumsulfatestrichen
PAV-E 11:2009 Seite 3 von 4



ABDICHTUNGEN ESTRICHE SCHWEIZ
ETANCHEITES REVETEMENTS SUISSE

= PAVIDENSA

Feldunterteilungen bei starren Bodenbeldgen

Bei der Feldunterteilung missen die Fugen von einspringenden Ecken ausgehen. Die Heizre-
gister sind in den Fugenplan zu integrieren. Nachstehend sind Beispiele fir falsche und kor-
rekte Anordnungen der Fugen dargestellt:
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In der Empfehlung PAV-E 01-2008 «Spezielle Bedingungen bei Fussbodenheizung» sind zu-
satzliche Hinweise fir die Planung und Ausfiihrung von Fussbodenheizungen enthalten.

Zusétzliche Hinweise

Der Planer muss die genaue Lage der Fugen mit dem Heizungsplaner und mit dem Belagsun-
ternehmer absprechen und einen Fugenplan fir den Estrich mit Angaben der Fugenarten
erstellen.

Bewegungsfugen im Estrich missen im Belag ibernommen werden.

Sollten trotz fachgerechter Estrichausfihrung Risse entstanden sein, kdnnen diese mit Kunst-
harz geschlossen werden. Ein nochmaliges Aufheizen der Bodenheizung nach dem Schlies-
sen der Risse ist empfehlenswert.

Sind im Estrich keine Fugen geplant worden oder liegen die Fugen fir den folgenden Platten-
belag an unglinstigen Stellen, kdnnen Plattenbelage auf einer Entkoppelungsschicht unab-
hangig vom Estrichuntergrund in Felder unterteilt werden.
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